
Rückschlagklappe RVS / RVM

Montage- und Betriebsvorschrift
91 569-001

Zur Sicherstellung einer einwand-
freien Funk ti on und zur eigenen 
Sicherheit sind alle nach ste hen den 
Vorschriften genau durch zu le sen 
und zu beachten.

    EMPFANG
Die Sendung sofort bei Anlieferung 
auf Be schä di gun gen und Typenrich
tigkeit prü fen. Falls Schä den vorliegen 
umgehend Scha dens mel dung unter 
Hinzu ziehung des Trans port un ter neh
mens veranlassen. Bei nicht frist ge
rech ter Reklamation gehen evtl. An
sprüche ver lo ren.

    EINLAGERUNG
Bei Einlagerung über einen länge
ren Zeitraum sind zur Verhinderung 
schäd licher Ein wir kun gen folgende 
Maßnahmen zu treffen: Ver sie ge lung 
der blanken Teile mit Korrosions
schutz, Schutz des Motors durch 
trockene, luft und staubdichte Verpa
ckung (Kunst stoff beutel mit Trocken 
 mittel und Feuchtig keits indikatoren). 
Der Lagerort muss erschütterungsfrei, 
was ser ge schützt und frei von Tem pe
ra tur schwan kun gen sein. Bei mehr
jähriger Lagerung muss vor Inbetrieb
nahme eine Inspektion durchgeführt 
werden. Zusätzlich ist eine elek tri sche 
Prüfung nach VDE 0701 bzw. VDE 
0530 durchzuführen (nur bei RVM).
Bei Weiterversand (vor allem über 
längere Di stan zen) ist zu prüfen, ob 
die Verpackung für Transportart und 
weg geeignet ist.
Schäden, deren Ursache in unsach
gemäßem Trans port, Einlagerung 
oder Inbetriebnahme liegen, sind 
nach weisbar und unterliegen nicht 
der Gewähr leistung.

    EINSATZBEREICH
Die Rohrverschlussklappen sind bei 
Förderung normaler oder leicht staub
haltiger, wenig aggressiver und feuch
ter Luft, bei Temperaturen von:
RVM 30 bis + 60 °C 
RVS  30 bis + 100 °C
geeignet.

Bei Betrieb unter erschwerten Bedin
gungen wie z.B. hohe Feuchtigkeit, 
starke Verschmutzung, übermäßige 
Be an spru chung durch klimatische, 
technische, elek tro ni sche Einflüsse, 
ist Rückfrage und Ein satz frei ga be er
forderlich, da die Se ri en aus füh rung 
hierfür u.U. nicht geeignet ist. 
Funktion:
 Bei Einsatz in Verbindung mit Dreh
zahlgesteuerten Ventilatoren ist die 
motorisch betätigte Klappe RVM zu 
wählen, da bei zu kleinen Drehzahl
stufen die Klappe unter Umstän
den nicht mehr öffnet.  
 Bei Einsatz von Ventilatoren mit Luft 
richtung nach unten, ist ebenfalls die 
Klappe RVM zu verwenden.
RVS: selbsttätige Rückschlagklappe, 
die vom Luftstrom (Mindestgeschwin
digkeit 5 m/s) aufgedrückt wird und 
selbstständig schließt.
RVM: motorisch betätigte Rück
schlagklappe mit Federrückstell
motor. Die Öffnungszeit der Klappen 
beträgt ca.
(RVM 225 – 560) 75 sek.
(RVM 630 – 1000) 150 sek.

Es ist sicherzustellen, dass die Rück
schlagklappen der RVM bei Venti
latorbetrieb geöffnet sind. (z.B. Ein
schaltverzögerung des Ventilators von 
75/150 sek.). Ein bestimmungsfrem
der Einsatz ist nicht statt haft. 
ACHTUNG: Das Gerät darf nicht im 
Freien und in Kontakt mit Wasser 
betrieben werden.

    EINBAU
RVS:
Luftrichtung  waagrecht (Achse senk
recht).
Luftrichtung  oben (Achse waagrecht).
Um den unterschiedlichsten Anfor
derungen gerecht zu werden, kann 
die Rückholfeder unterschiedlich ein
gehängt (gespannt) werden. Dabei ist 
auf ein sicheres Öffnen und Schließen 
zu achten. Bei den Typen RVS 400  
1250 sind bei Luftrichtung nach oben 
die Rückholfedern auszuhängen.
RVM:
Type RVM 1000 ist nur für horizontale 
Durchströmung, d.h. nicht für Luftrich
tung nach oben geeignet.

 MONTAGE
Bitte beachten, dass die Rückschlag
klappe lagerichtig eingebaut wird – der 
Pfeil am Gehäuse entspricht der Strö
mungsrichtung. 
ACHTUNG: Das Gehäuse darf bei 
der Montage nicht deformiert wer-
den!

    BERÜHRUNGSSCHUTZ
Beim Ein bau sind die gültigen Arbeits
schutz und Un fall ver hü tungs vor schrif
ten so wie die sicherheits  technischen 
An for de run gen des Ge rä te si cher heits
ge set zes zu be ach ten. 
Für Unfälle, die in fol ge fehlender Schutz
einrichtungen geschehen, kann der In
stalla teur haftbar gemacht werden. 

    ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 
(nur bei RVM)
ACHTUNG: Alle Arbeiten im span-
nungslosen Zu stand vornehmen. 
Der elektrische Anschluss darf nur 
von einer autorisierten Elektrofach-
kraft entsprechend dem im Gerät 
beiliegenden Schaltplan ausgeführt 
wer den.
Die einschlägigen Sicherheits, Instal
lations und Wartungsvorschriften sind 
unbedingt zu beachten. Bemessungs
spannung und Frequenz müssen mit 
den Angaben des Leistungsschildes 
über ein stim men. Die Einführung der 
elektrischen Zuleitung ist so vorzuneh
men, dass bei Was ser be auf schla gung 
kein Eindringen entlang der Leitung 
möglich ist. 
Für Servicearbeiten ist ein allpolig 
ab schal ten der Revisionsschalter mit 
mind. 3 mm Kontaktöffnung vorzu-
se hen. 

    ZUBEHÖRTEILE,  
    SCHALT- U. STEUERELEMENTE
Der Gebrauch von Zubehörteilen, die 
nicht von Helios empfohlen oder ange
boten wer den, ist nicht statthaft, even
tuell auftretende Schäden unterliegen 
nicht der Ge währ lei stung.

    WARTUNG
ACHTUNG: Vor allen Arbeiten, Gerät 
allpolig vom Netz trennen. (nur bei 
RVM). Übermäßige Ablagerung von 
Schmutz, Staub, Fetten an den Klap
pen, im Gehäuse und an sämtlichen 
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92830  SS-380,1

RVML1
N

Netz-Aus,
Klappe schließt selbsttätig
Supply off,
Shutter closes automatically
Coupure de réseau,
fermeture automatique
du volet

SS-380,1

mechanischen Teilen sind un zu läs sig 
und durch pe ri odi sche Rei ni gung zu 
un ter bin den. Nach der Reinigung sind 
die Achsen, Lagerstellen und Zahnrä
der zu fetten, um die Leichtgängigkeit 
zu erhalten. 
Ebenso ist zu verfahren bei Stillstand 
oder Lagerung von über 2 Jah ren.
Sofern das Gerät eine versorgungs
technisch wichtige Funktion über
nimmt, ist eine War tung in maximal 
sechsmonatigem Ab stand, im Falle 
längeren Still stands bei Wie der in be
trieb nah me, durchzuführen.

    STÖRUNGEN
Zu geringer Volumenstrom deutet hin 
auf:
– Starke Verschmutzung, Schwergän

gigkeit der Klappen. 

 GARANTIEANSPRÜCHE 
HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Wenn die vorgehenden Ausführungen 
nicht beachtet werden, entfällt unsere 
Ge währ lei stung und Be hand lung auf 
Kulanz. Glei ches gilt für Haftungs
ansprüche an den Hersteller.

  VORSCHRIFTEN – RICHTLINIEN
Bei ordnungsgemäßer Installation und 
bestimmungs ge mäßem Betrieb ent
spricht das Gerät den zum Zeit punkt 
seiner Herstellung gültigen Vorschrif
ten und CERicht linien.

Druckverlust RVS

c m/s

Dp
Pa

Druckverlust RVM

c m/s

Dp
Pa



Backdraught shutter RVS / RVM

Installation and Operating 
Instructions

91 569-001

In order to ensure correct opera-
tion and for your own safety, plea-
se read and observe the following 
instructions carefully before pro-
ceeding.

    RECEIPT
Please check delivery immediately on 
receipt for accuracy and damage. If 
damaged, please notify carrier imme
diately. In case of delayed notification,
any possible claim may be void.

    STORAGE
When storing for a prolonged time 
the following steps are to be taken 
to avoid damaging influences: Sea
ling of bare parts with anticorrosion 
agent, motor protection with dry, air
dustproof packaging (plastic bag with 
drying agent and moisture indicators). 
The storage place must be water
proof, vibrationfree and free of tem
perature variations. When storing for 
several years or motor standstill, an 
inspection of the bearings and possi
ble bearing replacement are absolute
ly necessary before commissioning. 
Furthermore, an electrical inspection 
must be carried out according to VDE 
0701 and VDE 0530 (only for RVM).
When transhipping (especially over 
longer distances), it must be checked 
whether the packaging is suitable for 
the method and manner of transpor
tation.
Damages due to improper transporta
tion, storage or commissioning must 
be verified and are not liable for war
ranty.

    AREA OF APPLICATION
The backdraught shutters are suitable 
for delivering normal or slightly dusty, 
less aggressive and humid air at tem
peratures of:
RVM 30 to + 60 °C 
RVS  30 to + 100 °C

In case of operation under more diffi
cult conditions, such as high humidity, 
heavy contamination, excessive strain 
due to climatic, technical, elec tro nic 
influences, consultation and approval 
are required because the standard 
version is not suitable for this. 
Function:
 In case of operation in combination 
with speedcontrolled fans, the motor 
drive damper RVM must be selected 
because the damper may not open at 
speed stages which are too low.  
 If fans are used with  downward air 
flow direction, the damper RVM must 
also be used.
RVS: Automatic backdraught shutter 
which is opened by the air flow  (mini
mum speed 5 m/s) and closes auto
matically.
RVM: Motordriven backdraught 
shutter with spring return motor. The 
approximate opening times of the 
dampers are as follows
(RVM 225 – 560) 75 sec.
(RVM 630 – 1000) 150 sec.

It must be ensured that the back
draught shutters RVM are open du
ring ventilation operation. (E.g. fan 
startup delay of 75/150 sec.). Any 
use other than the intended use is not 
permitted. 
ATTENTION: The unit must not be 
operated outdoors or in contact 
with water

    INSTALLATION
RVS:
Air direction  horizontal (axle vertical).
Air direction  upward (axle horizontal).
In order to meet various requirements, 
the return spring can be suspended 
(tightened) differently. In this respect, 
secure opening and closing must be 
observed. With regard to types RVS 
400  1250, the  return springs must 
be unhooked for upward air flow di
rection.
RVM:
Type RVM 1000 is only suitable for ho
rizontal air flow, i.e. not for upward air  
flow direction.

 ASSEMBLY
Please note that the backdraught 
shutter must installed in the correct 
position – the arrow on the housing 
corresponds to the air flow direction. 
ATTENTION: The housing must not 
be deformed during installation!

    PROTECTION AGAINST 
 CONTACT
The generally applicable safety at work 
and accident prevention regulations, 
as well as the safety requirements of 
the Equipment Safety Act must be ob
served for installation. 
In case of accidents caused by a lack of 
protection systems, the installer can be 
held liable.
 
    ELECTRICAL CONNECTION (only 
for RVM)
ATTENTION: All work must be car-
ried out in disconnected state. The 
electrical connection may only be 
carried out by an authorised elec-
trician according to the wiring dia-
gram enclosed with the unit.
All relevant safety, installation and 
maintenance regulations must be ob
served. The rated voltage and frequen
cy must comply with the information 
on the rating plate. The introduction of 
the power cable must be done so that
in case of water, entry along the power 
cable is impossible. 
An all-pole disconnecting isolator 
with min. 3 mm contact opening 
must be provided for service work. 

    ACCESSORY PARTS, SWITCH  
    AND CONTROL ELEMENTS
The use of accessory components 
which are not recommended or offe
red by Helios is not permitted, and any 
sustained damage will not be covered 
by warranty.

    MAINTENANCE
ATTENTION: Isolate the unit from 
the mains power supply before all 
work. (only for RVM). Excessive de
posits of dirt, dust, grease and other 
materials on the dampers, in the hou
sing and on all mechanical parts are 
not permitted and must be avoided
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through pe ri odic cleaning. The axles, 
bearing points and cog wheels must 
be greased after cleaning to maintain 
ease of operation. 
The same applies in case of standstill 
or storage for longer than 2 years.
If the unit is used for important func
tions, servicing is necessary at least 
every 6 months and for recommissio
ning in cases of longer standstill.

    FAULTS
If the air flow volume is too low, this 
indicates:
– heavy contamination, sluggish 

dampers. 

 WARRANTY CLAIMS 
EXCLUSION OF LIABILITY

If the previous instructions are not ob
served, our warranty and treatment on 
a goodwill basis shall not apply. The 
same applies for liability claims against 
the manufacturer.

 REGULATIONS – GUIDELINES
If the product is installed correctly and 
used to its intended purpose, it con
forms to all applicable regulations and 
CE guidelines at its date of manufac
ture.

Pressure loss RVS

c m/s

Dp
Pa

Pressure loss RVM

c m/s

Dp
Pa

92830  SS-380,1

RVML1
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Netz-Aus,
Klappe schließt selbsttätig
Supply off,
Shutter closes automatically
Coupure de réseau,
fermeture automatique
du volet

SS-380,1


